TREPTY S)C Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j

"REPTY" GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach

DA-AZP-380- 9/7/20 Tarnowskie Gory, dnia 03.07.2020r.

WSZYSCY UCZESTNICY
POSTEPOWANIA
PRZETARGOWEGO

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody”, nr sprawy GCR/35/ZP/2020

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ,,REPTY” Gornoslaskie Centrum Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego Zietka, dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), przekazuje Wykonawcom tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
dot. tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

Prosimy o wyjasnienie/ uzupehienia do przetargu:

1. PZT dla branzy elektrycznej — brak w projekcie dla SUW i Hydroforni.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz nie dysponuje PZT dla branzy elektrycznej.

2. Schemat tablicy elektrycznej dla wiaty.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz schemat tablicy elektrycznej dla wiaty udostepnil na
stronie internetowej www.repty.pl w zakladce przetargi dla niniejszego postepowania
nr GCR/35/ZP/2020.

3. Czy kable zasilajace do studni glgbinowych nalezy pozostawi¢ c¢zy wymieni¢ na nowe przystosowane do
wspolpracy z przetwornicami czgstotliwosei?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz kable zasilajace do studni glebinowych nalezy
wymieni¢ na nowe przystosowane do wspolpracy z falownikami (przetwornicami czestotliwosci).

4. Prosimy o okreslenie parametrow stupow i opraw o$wietlenia zewnetrznego.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajgcy doprecyzowuje parametry slupow i opraw oswietlenia zewne¢trznego:
a) slup stalowy ocynkowany wysokosci 10m z goérnym koncem fi 60, lacznie z fundamentem
prefabrykowanym oraz kompletem zljcz (bezpiecznikowe, izolacyjne fazowe, izolacyjne zerowe);

b) uchwyt oprawy ulicznej aluminiowy z regulowanym katem nachylenia, oprawa uliczna led
aluminiowa o strumieniu min. 8000 lm, temp. widmowa 4000 K ( o mocy 80-100W).

5. Prosimy o podanie parametrow technicznych polaczenia swiattowodowego. Gdzie przebiega jego trasa, czy

wszystkie dziatki na ktorych beda prowadzone roboty sa Panstwa wiasno$cig oraz czy znajdujg si¢ w
pozwoleniu na budowe.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz linia Swiatlowodowa stanowila rezerwowsa linig¢
kablowg dla komunikacji z hydrofornia. Zamawiajacy zrezygnowal z ulozenia w/w kabla dlatego nie
zostal on ujety w przedmiarze robot. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze calo$¢ prac inwestycji
realizowana bedzie na dzialkach nr: 2084/2, 2085/289, 156/1, ktore stanowia wlasnos¢ Wojewodztwa
Slaskiego i przekazane zostaly w nieodplatne uzytkowanie SP ZOZ ,REPTY” Gérnoslaskiego
Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Zigtka w Tarnowskich Gorach.
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Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze wyjasnienia i modyfikacje tresci SIWZ sa wigzace dla wszystkich
uczestnikow postepowania oraz staja si¢ integralng czeScig specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia i nalezy je uwzglednié¢ przy sporzadzaniu oferty.

JednoczeSnie Zamawiajgcy informuje Wykonaweéw, iz z uwagi na Konieczno§é wprowadzenia
powyizszych zmian do tresci SIWZ, Zamawiajacy, kierujac si¢ dyspozycja art. 38 ust. 6 ustawy Pzp,
przedluza termin skladania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.:

NOWY termin skladania ofert: ~ 10.07.2020r. do godz. 8.00
NOWY termin otwarcia ofert: 10.07.2020r. o godz. 9.00

Z powazaniem
Kierownik Zamawiajgcego



