TREPTY SO Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

"REPTY" GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Goérach

DA-AZP-382-2/7/21 Tarnowskie Gory, dnia 17.02.2021r.

WSZYSCY UCZESTNICY
POSTEPOWANIA

Dotyczy: post¢powania pn.: ,,Dostawa materialow elektrycznych, oswietleniowych i teletechnicznych”,
nr sprawy GCR/2/W/2021 .

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej ,,REPTY” Godrnoslaskie Centrum Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego Zigtka, przekazuje Wykonawcom tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami dot. opisu przedmiotu

zamowienia.
1. Zwracam sig¢ z prosba o wyjasnienie ponizszych kwestii dotyczacych przedmiotu zamowienia (dotyczy
Czgscinr 1):

Poz. 1-5 zaden z wymienionych producentéw nie posiada juz w ofercie takich zrodet swiatla, prosze o
dopuszczenie zaoferowania zamiennikéw,\

Poz. 7 - zaden z wymienionych producentow nie posiada juz w ofercie takich zrodel swiatla, prosze o
dopusiwzsnis zaofsrovwania camisnnikow,

Poz. 8 — 10. - zaden z wymienionych producentéw nie posiada juz w ofercie takich zrodel swiatta,
prosze o dopuszczenie zaoferowania zamiennikow,

Poz. 8 — nigdy nie byly produkowane zardwki tego typu mocy 40W, prosze o dopuszczenie
zaoferowania 30W,

Poz. 20. — zaden z wymienionych producentéw nie posiada w ofercie lamp LED o dokfadnie takich
parametrach, proszg o dopuszczenie zaoferowania OXY LED 7W,

Poz. 21. - zaden z wymienionych producentéw nie posiada w ofercie lamp LED o dokladnie takich
parametrach, prosze o dopuszczenie zaoferowania zamiennikow, jaka jest srednica lampy LED?

Poz. 22-24. - chodzi o oprawy natynkowe czy podtynkowe?

Poz. 25. - zaden z wymienionych producentéw nie posiada juz w ofercie takich opraw, prosze o
dopuszczenie zaoferowania zamiennikow, oprawy pod swietlowki czy tuby LED?

Poz. 29. — oprawy pod zwykle swietldwki czy tuby LED?

Poz. 34. - zaden z wymienionych producentéw nie posiada w ofercie lamp LED o dokladnie takich
parametrach, prosze o dopuszczenie zaoferowania Philips 13W/827.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, ze w przypadku Czg¢Sci nr 1 rezygnuje z zapisow pkt. 2.7
zaproszenia do zlozenia oferty i dopuszcza zaoferowanie zamiennikéw producentow innych niz
wymienieni w rubryce 3 Zalacznika nr 1 Cze$¢ nr 1.

Ponadto informujemy, iz w:

Poz. 21. Srednica lampy LED to 50mm,

Poz. 22-24 chodzi o oprawy natynkowe,

Poz.25.i29. Tuby LED,

Poz. 34. dopuszezamy lampe Philips 13W/E27
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2. Odnoszgc si¢ do wymienionych producentéw na liscie przetargowej, cheiatbym poinformowag, iz czes¢
ich albo nie istnieje ( zostaly wykupione ) albo produkcja opiera si¢ na zrodtach energooszczgdnych
typu LED. Dotyczy to pozycje od 1 do 10. Zamienniki wystepuja z firmy np. HELIOS ( siedziba
Katowice ) od pozycji 1 do 5. od pozycji 6 do 10 zamienniki to KANLUX, SAMSUNG i PHILIPS. W
pozycjach od 11 do 21 gléwnymi producentami, potentatami sa PHILIPS i Ledvance liderem pod
wzgledem produkcji i dostepnosci.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, ze w przypadku Czesci nr 1 rezygnuje z zapisow pkt. 2.7
zaproszenia do zlozenia oferty i dopuszcza zaoferowanie zamiennikéw producentéw innych niz
wymienieni w rubryce 3 Zalacznika nr 1 Czes¢ nr 1.

Z powazaniem

Kierownik Zaml?viajqcego
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